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. Richtmeister

Beaufsichtigung der bauseitigen Entladung, der
Einbringung und des Transports zum Aufstellungsort

Beaufsichtigung der bauseitigen Aufstellung und
Montage (beinhaltet keine Montagearbeiten)

Abnahme der Arbeiten

Wartezeiten, die wir nicht zu vertreten haben, werden
berechnet.

. Regelungstechniker zur

Inbetriebnahme von Regel- und
Kompaktliiftungsgeraten

2.1 Bauseitige Voraussetzung fiir die Inbetriebnahme

Die Arbeiten sowie die An- und Abreise finden wahrend
der normalen Arbeitszeit von Montag bis Freitag
zwischen 7.00 Uhr und 16.00 Uhr statt. Dariiber hinaus
werden die Stunden mit den Rosenberg Zuschlagen
abgerechnet.

Freier Zugang zur RLT-Anlage muss gewahrleistet sein.

Die Arbeitsschutzrichtlinien und Sicherheitsvorschriften
sind vor Ort zu gewahrleisten.

Hebebiihne, Geriist und Leiter nach Bestimmung der
Berufsgenossenschaft sind bereitzustellen.

Bei der Ausfiihrung von elektrischen Arbeiten sind die
einschlagigen EN-/ VDE-Sicherheitsvorschriften, sowie
die Vorschriften der Energieversorgungsunternehmen
(EVU) einzuhalten.

Das RLT-Gerat muss vor Beginn der Arbeiten vollstandig
montiert sein (mechanisch und elektrisch).

Seite 1/2 * Version: 06/2025 + Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

@

® =ECOFT=

rosenberg ‘O\

THE AIR MOVEMENT GROUP

Die Elektroinstallation inkl. Bedienteil und der
Feldgerate miissen mechanisch und elektrisch
abgeschlossen und betriebsbereit sein.

Elektrische Priifung nach EN/VDE ist vorzuweisen.

2.2 Leistungsumfang Inbetriebnahme: Lieferumfang

der Rosenberg Ventilatoren GmbH gemaB Auftrag

Unterweisung des ortlichen Personals.
Sichtkontrolle Liiftungsgerat.

Anschlusskontrolle Liiftungsgerat
und Regelung.

Einstellung der Anlageparameter und Konfiguration an
die ortlichen Gegebenheiten.

Priifung der Schnittstellen gemag
Leistungsbeschreibung.

Funktionspriifung des Anwenderprogramms.

S

@
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Gerdte mit GLT Schnittstelle werden ohne
Datenpunktabgleich in Betrieb genommen.

Bei der Inbetriebnahme konnen evtl. saisonbedingt
(Winter-/Sommerbetrieb) oder lastabhangig
(Raumbelegung) nicht alle Regelparameter optimal
eingestellt werden. Bei entsprechend veranderten
Verhaltnissen kann es deshalb notwendig sein, dass
einzelne Parameter angepasst werden miissen.
Derartige Anpassungsarbeiten werden zu unseren
aktuellen Verrechnungssatzen abgerechnet.

Wird eine der 0.g. bauseitigen Voraussetzung nicht
erfiillt, ist eine erneute Anreise notwendig. Diese
wird zu unseren aktuellen Verrechnungssatzen auf
Nachweis berechnet.

Wartezeiten und Storungsbeseitigungen, die wir nicht
zu vertreten haben, werden berechnet.



2.4 Nicht in unserem Lieferumfang enthalten sind

@ Messungen: Volumenstrom und Druckverluste.
@ Messung: Elektrische Leistungsaufnahme.

@ EN/VDE Priifungen.

3. Inbetriebnahme SupraBox COMFORT
und SupraBox DELUXE

3.1 Leistungen Inbetriebnahme (pro Gerat)

@ Sichtkontrolle Liiftungsgerat

@ Anschlusskontrolle Liiftungsgerat und Regelung
u.a. Priifen der externen an unsere Regelung
angeschlossenen Bauteile

@ Funktionspriifung und Einstellungen
u.a. der internen sowie externen Bauteile, Einstellung
der Anlagenparameter und Konfiguration an die
Gegebenheiten vor Ort

@ Einweisung des Personals (einmalig je Geratetyp)
Liiftungsgerat & Bedienung der Regelung

3.2 Hinweis zur Inbetriebnahme

@ Die Gerate miissen vollstandig installiert sein und einen
Stromanschluss besitzen.

@ Die Dauer der Inbetriebnahme ist vom Aufwand
abhangig und kann je nach Projektumfang variieren.

4. Allgemeine Informationen fiir alle
Serviceleistungen
@ Fir alle aufgefiihrten Serviceleistungen bendtigen

wir mindestens 10 Arbeitstage Vorlaufzeit nach
schriftlicher Beauftragung.
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Rosenberg Ventilatoren GmbH
Maybachstr. 1/5/9 | 74653 Kiinzelsau-Gaisbach

Technischer Service: Kaufmannischer Service:
Fon. 07940 / 142 446 Fon. 07940 / 142 445
Fax. 07490/ 142 219 Fax. 07940 /142 219

service@rosenberg-gmbh.com | www.rosenberg-gmbh.com
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